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Kerusakan motor induksi merupakan masalah yang serius dalam dunia 
industri. Salah satu penyebab kerusakan tersebut ialah penurunan kualitas isolasi. 
Pembebanan terus-menerus dan faktor lingkungan seperti pengaruh kelembaban 
dan kontaminan dapat mempengaruhi penurunan kualitas isolasi (deterioration). 
Meskipun isolasi dirancang mampu bertahan dari tekanan (stressed), namun 
tekanan berlebihan akan mempercepat penuaan isolasi. Hal ini menyebabkan 
kinerja motor menurun sehingga mengganggu proses produksi dan menambah 
biaya maintanace. Oleh karena itu, percepatan penuaan isolasi motor harus 
diantisipasi sedini mungkin. Pada penelitian ini, eksperimen percepatan penuaan 
isolasi motor induksi dilakukan dalam keadaan berbeban dengan pengaruh 
kelembaban tinggi dan efek kontaminan. Metode yang digunakan untuk 
mengevaluasi kondisi motor adalah polarization  index (PI), tes respon osilasi 
(surge test) dan pengukuran LCR meters. PI digunakan untuk mengetahui nilai 
indek polarisasi dan tahanan belitan isolasi melalui empat arus searah yang 
terukur saat pengujian. Tes respon osilasi digunakan untuk mengetahui perbedaan 
kualitas isolasi berdasarkan respon belitan terhadap gelombang osilasi dengan 
metode Error Area Ratio (EAR). Sedangkan pengukuran LCR meters digunakan 
untuk mendeteksi nilai induktansi, kapasitansi dan resistansi yang timbul akibat 
pengaruh kelembaban dan kontaminan didalam belitan stator. Selanjutnya nilai PI, 
respon osilasi dan pengukuran LCR meters dibandingkan, sehingga didapat grafik 
kecenderungan kerusakan. Berdasarkan hasil pengujian, metode EAR lebih cepat 
mendeteksi penurunan belitan isolasi sebesar 30,5% pada pengujian ke 2. 
Sementara itu nilai PI mampu mendeteksi pada pengujian ke 4. Sedangkan LCR 
meters tidak mendeteksi nilai induktansi, kapasitansi dan resistansi secara 
signifikan. 
 
Kata Kunci : Percepatan Penuaan, Tahanan Isolasi, Kelembaban Tinggi, Efek 
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Induction motor damage is a serious problem in the industrialized world. 
One cause of the malfunction is a decrease in the quality of the insulation. 
Imposition constantly and environmental factors such as the influence of moisture 
and contaminants can affect a decrease in the quality of the insulation 
(deterioration). Although the insulation is designed able to withstand the pressure 
(stressed), but excessive pressure will accelerate the aging of insulation. This 
leads to decreased motor performance so that disrupt the production process and 
increase the maintanace cost. Therefore, the accelerated aging of the motor 
insulation should anticipated quickly and precisely. In this research, insulation 
deterioration is investigated in the loaded induction motor with high humidity and 
contaminants effect. The method used to evaluate the condition of the motor is the 
polarization index (PI), the test response oscillations (surge test) and LCR meters 
measurements. PI is used to determine the index values of polarization and 
isolation of prisoners winding through four direct current that is measured during 
testing.  Oscillation response test used to determine differences in the quality of 
the winding insulation based on the response to the wave oscillation method error 
area ratio (EAR). While the measurement LCR meters are used to detect the value 
of inductance, capacitance and resistance arising from the influence of moisture 
and contaminants in the stator winding.Furthermore the value of PI, the response 
oscillation and measurement LCR meters are compared, in order to get the graph 
tendency damage. Based on test results, EAR faster method to detect a decrease of 
30.5% winding insulation on testing to 2. Meanwhile, the value of PI is able to 
detect the test to 4. While the LCR meters did not detect the value of inductance, 
capacitance and resistance significantly. 
Keywords : Acceleration Aging, Insulation Resistance, High Humidity, Effect 
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SIMBOL DAN SINGKATAN 
 
C  Kapasitansi 
CWM   Cockcroft-Walton Multiplier 
EAR   Error Area Ratio 
𝐸(𝑡)    Nilai pembacaan tegangan DC (volt) 
𝑓   Frekuensi (Hz) 
𝐹𝑖
(1)
   Nilai poin ke-i pada gelombang referensi  
𝐹𝑖
(2)
   Nilai poin ke-i pada gelombang pengujian   
IEC   International Electrotechnical Commission 
IEEE   Institute of Electrical and Electronics Engineers 
IR   Insulation Resistance (MΩ) 
𝐼𝑅1   Nilai tahanan isolasi pada waktu satu menit (MΩ) 
𝐼𝑅10   Nilai tahanan isolasi pada waktu sepuluh menit (MΩ) 
𝐼(𝑡)    Nilai arus  (𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑠) 
kV   Kilo Volt 
kW   Kilo Watt 
L  Induktansi 
L-L EAR   Line to Line Error Area Ratio 
MVA   Mega Volt Amper 
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NEMA   National Electrical Manufacturers Association 
PI  Polarization  index 
P-P EAR   Pulse to Pulse Error Area Ratio 
R   Resistansi 
Test-Ref  EAR  Test Referensi Error Area Ratio 
U1   Ujung Belitan fasa U pertama  
U2   Ujung Belitan fasa U kedua  
V1   Ujung Belitan fasa V pertama  
V2   Ujung Belitan fasa V kedua 
W1   Ujung Belitan fasa W pertama  






 Pada bab ini, akan dibahas latar belakang penelitian, perumusan masalah, 
tujuan penelitian dan kontribusi penelitian. 
1.1. Latar Belakang 
Pemeliharaan motor induksi secara rutin bertujuan untuk mempertahankan 
kondisi peralatan sehingga dapat dioperasikan dengan baik. Seiring dengan 
bertambahnya usia pemakaian motor, secara perlahan-lahan isolasi mengalami 
penurunan kualitas isolasi (deterioration) (Muhammed Manif, 2005). Pengujian 
dan pemeliharaan isolasi secara rutin mampu menurunkan frekuensi kerusakan 
dan menekan biaya perbaikan akibat downtime yang tidak terduga. Temperatur 
dan pembebanan terus-menerus juga dapat mempengaruhi kualitas isolasi. 
Pengaruh ini dapat dideteksi dari nilai polarization indeks (PI) melalui rangkaian 
ekivalen tahanan isolasi (McKinnon, 2012). Motor induksi yang mengalami turn 
fault dengan nilai kecil atau kurang dari 5 belitan, mempunyai nilai arus yang 
sama seperti keadaan normal. Sehingga sulit untuk mengetahui motor tersebut 
mengalami penurunan kualitas isolasi. Dengan menggunakan tes surja atau tes 
respon osilasi melalui metode error area ratio (EAR) hal ini dapat diketahui 
(Wiedenbrug, et al., June 2003) (Wilson, June 203). 
Publikasi mengenai penelitian percepatan penuaan isolasi terhadap waktu 
masih sedikit ditemui. Penelitian yang telah dilakukan hanya menunjukkan 
simulasi penurunan kualitas isolasi belitan motor terhadap pengaruh kelembaban, 
Penelitian tersebut tidak membahas pengaruh kelembaban tinggi disertai keadaan 
kontaminan dengan efek pembebanan motor sebelum pengujian (Wiedenbrug, et 
al., June 2003) (McKinnon, June 2010 ). Beberapa eksperimen laboratorium telah 
dilakukan untuk mensimulasikan penurunan kualitas isolasi menggunakan PI dan 
tes respon osilasi. Hasil dari eksperimen tersebut menunjukkan bahwa kedua 
metode ini efektif dan dapat digunakan untuk mengetahui percepatan penuaan 
isolasi (McKinnon, 2012) (Wiedenbrug, et al., June 2003). Sementara itu, 
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pengukuran LCR meters digunakan untuk mendeteksi nilai induktansi, kapasitansi 
dan resistansi yang timbul akibat pengaruh kelembaban dan kontaminan didalam 
belitan stator. 
Pada penelitian ini, eksperimen percepatan penuaan isolasi pada motor 
induksi dilakukan dengan cara memberi beban terus-menerus lebih dari 24 jam 
pada kondisi kelembaban tinggi dan kelembaban mengandung kontaminan hingga 
mengalami gejala kerusakan. Selanjutnya, gejala kerusakan dievaluasi secara 
menyeluruh menggunakan metode PI, tes respon osilasi dan pengukuran LCR 
meters.  
1.2. Perumusan Masalah 
Permasalahan–permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah : 
1. Kombinasi metode PI, tes respon osilasi dan pengukuran LCR meters 
dalam mendiagnosa percepatan penuaan isolasi.  
2. Pola atau tren penurunan tahanan isolasi akibat kelembaban tinggi dan 
efek kontaminasi garam pada motor berbeban. 
1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dampak signifikan 
percepatan penuaan isolasi motor berbeban terhadap pengaruh kelembaban dan 
efek kontaminasi menggunakan kombinasi metode PI, tes respon osilasi dan 
pengukuran LCR meters. Diharapkan dengan kombinasi metode tersebut 
perbandingan grafik penurunan tahanan isolasi diketahui, sehingga percepatan 
penuaan isolasi dapat antisipasi. 
1.4. Kontribusi Penelitian 
Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai berikut : 
1. Menjadi referensi baru untuk menganalisa percepatan penuaan isolasi 
motor berbeban menggunakan kombinasi metode PI, tes respon osilasi dan 
pengukuran LCR meters. 
2. Membantu operator industri untuk mengantisipasi pengaruh kontaminasi 






Pada bab dua ini, akan dibahas mengenai kontruksi dan isolasi stator, 
pengujian kondisi isolasi, penurunan kualitas isolasi, diagnosis kondisi isolasi dan 
standar pengujian alat.  
2.1 Kontruksi dan Isolasi Stator 
Konstruksi belitan stator motor dapat dibedakan menjadi dua macam 
menurut kapasitas daya mesin, yaitu random-wound stator untuk mesin 
berkapasitas di bawah 100 kW dan form-wound stator untuk mesin berkapasitas 
besar antara 50 s.d 100 MVA. Random-wound stator biasa digunakan pada motor 
dengan rating tegangan di bawah 1 kV. Konstruksi belitan jenis ini terdiri dari 
konduktor tembaga terisolasi (magnet wire) yang dibelitkan secara kontinyu 
melalui slot-slot pada inti stator untuk membentuk sebuah koil (coil) (Stone, et al., 
2004). Setiap lilitan (turn) dapat diletakkan secara acak (random) terhadap turn 
lainnya dalam satu koil seperti pada Gambar 2.1.  
 
Gambar 2. 1 Konstruksi stator jenis random-wound stator. 
Berbeda dengan random-wound stator, form-wound stator digunakan pada 
motor bertegangan di atas 1 kV. Belitan statornya tersusun dari koil-koil terisolasi 
yang telah dibentuk sebelum dimasukkan pada slot-slot di inti stator. Konduktor 
tembaga pada form-wound stator tersusun dari konduktor-konduktor berukuran 
kecil (strand) yang terisolasi antara satu dengan lainnya. Selain itu, form-wound 
stators mempunyai dua jenis belitan yaitu belitan dengan banyak gulungan 
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(multiturn coils) dan belitan batang (roebel bars) seperti ditunjukan pada Gambar 
2.2.  
    
(a)                          (b) 
Gambar 2. 2 Kontruksi stator form-wound stator : (a) menggunakan multiturn 
coils  (b) menggunakan roebel bars. 
Sistem isolasi pada bagian stator pada umumnya terdiri dari strand 
insulation, turn insulation, dan groundwall insulation. Ketiga komponen ini 
mempunyai fungsi sebagai pencegah terjadinya short circuit pada motor. Untuk 
motor jenis random-wound stators, strand insulation berfungsi sebagai turn 
insulation, yaitu berfungsi untuk mencegah short circuit antar belitan. Pada motor 
jenis form-wound stators, turn insulation mencegah short circuit antar belitan 
sedangkan strand insulation berfungsi untuk mencegah short circuit antar 
konduktor. Sementara itu groundwall insulation berfungsi untuk memisahkan 
konduktor tembaga dengan inti stator sehingga short circuit antara konduktor 
dengan ground tidak terjadi (Stone, et al., 2004). 
Isolasi sering sekali menjadi salah satu faktor pembatas dalam mendesain 
mesin listrik. Jika ketebalan isolasi meningkat maka ruang konduktor untuk 
membawa arus akan berkurang. Sehingga konduksi panas pada konduktor juga 
terbatas. Adapun kreteria yang harus dimiliki sistem isolasi pada stator mesin 
listrik, yaitu memiliki konduktivitas termal dan kekuatan dielektrik tinggi serta 
ketahanan yang tinggi terhadap partial discharge, abrasi (goresan), kelembaban 
dan uap minyak (Gill, 2009). Berdasarkan klasifikasi National Electrical 
Manufacturers Association (NEMA) dan International Electrotechnical 
Commission (IEC) 60085 sistem isolasi listrik dibagi menjadi beberapa kelas 
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seperti kelas O, A, B, F, H dan C. Setiap kelas tersebut memiliki ketahanan yang 
berbeda-beda terhadap temperatur tertentu (Deshpande, 2010).  
2.2 Penurunan Kualitas Isolasi 
Secara umum, faktor penuaan (aging factor) dapat dikelompokkan ke 
dalam empat macam, yaitu tekanan termal, elektris (electric), lingkungan 
(ambient), dan mekanis (mechanical) (Stone, et al., 2004). Durasi tekanan (stress) 
pada isolasi dapat tergolong konstan atau hanya beberapa saat (transient). Jika 
kegagalan isolasi disebabkan oleh tekanan yang konstan maka waktu untuk 
mencapai kegagalan (time to failure) sebanding dengan durasi motor beroperasi. 
Pada tekanan yang transien, seperti ketika starting motor, waktu untuk mencapai 
kegagalan sebanding dengan sejumlah tekanan transien yang selama ini dialami 
oleh motor. Kerusakan isolasi antar belitan pada stator motor listrik diawali proses 
degradasi isolasi yang memunculkan hot spot antar belitan. Kegagalan ini banyak 
disebabkan oleh beberapa hal seperti berikut (Gill, 2009) :  
a. Faktor usia yaitu penurunan kualitas isoalasi yang disebabkan karena 
kerapuhan, penyusutan, dan retakan pada isolasi.  
b. Sebab listrik yaitu adanya efek panas yang ditimbulkan akibat corona, 
lightning switch surge, dan unbalance voltages serta kegagalan tes.  
c. Sebab mekanik yaitu terjadinya vibrasi, wedges longgar, akibat pengaruh 
kincir kipas, korelasi yang longgar, dan benda asing. 
d. Sebab termal yaitu beban lebih, panas berlebih yang muncul karena kegagalan 
isolasi, dan karena tape speration.  
e. Pengaruh lingkungan yaitu masuknya partikel magnetik, partikel debu, 
kelembaban, dan kontaminan berupa garam dan minyak.  
Kenyataan dilapangan, sebagian besar proses kegagalan isolasi terjadi 
akibat gabungan beberapa faktor diatas, butuh dua atau tiga faktor secara 
simultan. Semakin banyak tekanan yang terjadi maka besar pula tingkat 
penurunan kemampuan isolasi. (Stone, et al., 2004). Dampak dari pengaruh 
kelembaban tinggi pada motor juga bergantung pada temperatur titik embun (dew 
point), yaitu temperatur ketika uap air yang terkandung dalam udara terkondensasi 
menjadi titik-titik air (moisture). Apabila motor beroperasi di atas temperatur dew 
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point, tahanan isolasi tidak akan dipengaruhi oleh kelembaban. Sebaliknya, 
apabila temperatur motor menurun hingga di bawah dew point, uap air yang 
terkondensasi menjadi embun akan menempel pada belitan. Hal ini yang 
menyebabkan belitan menjadi basah sehingga nilai tahanan isolasi menurun 
(Stone, et al., 2004) (Jones, et al., 2002). 
Sementara itu, kontaminasi terhadap belitan mengakibatkan electrical 
tracking pada isolasi. Kejadian ini memungkinkan arus listrik mengalir pada 
permukaan isolasi terutama pada bagian end-winding. Aliran arus tersebut akan 
mendegradasi isolasi dan pada akhirnya menyebabkan kerusakan isolasi 
groundwall. Pada kontruksi belitan form-wound stator, electrical tracking 
merupakan faktor utama kegagalan isolasi. Sebaliknya kontruksi random-wound 
stator membutuhkan lubang kecil (pinhole) atau retakan (crack) terlebih dahulu 
untuk menimbulkan penurunan kemampuan isolasi. Ketika belitan terdapat lubang 
kecil atau retakan, kontaminan yang bersifat konduktif akan memudahkan arus 
untuk mengalir antar turn. Sehingga tahanan isolasi akan menjadi sangat rendah 
dan timbul arus sirkulasi yang besar antar turn dan short circuit antar turn yang 
diikuti dengan ground fault (Stone, et al., 2004). 
2.3 Diagnosis Kondisi Isolasi 
Ada berbagai metode pengujian yang digunakan untuk menilai kondisi 
isolasi. Satu pengujian belum dapat mewakili kondisi sebenarnya, namun 
memerlukan beberapa pengujian lanjutan. Pada penelitian (Muhammed Manif, 
2005) dijelaskan beberapa urutan pengujian untuk mendiagnosis kondisi isolasi 
motor yaitu tahanan belitan, tahanan isolasi, PI, step voltage dan tes gelombang 
osilasi (surja).  
2.3.1 Pengujian tahanan isolasi  
Pengujian isolasi secara rutin mampu menurunkan frekuensi kerusakan 
dan mampu menekan biaya pemeliharaan. Berikut metode yang sering digunakan 
dalam mendeteksi kerusakan belitan stator yaitu pengujian tahanan isolasi 




1. Tahanan isolasi 
Tahanan isolasi atau Insulation Resistance (IR) merupakan ukuran 
konduktivitas atau kemapuan isolasi belitan menahan besar arus yang dilewati. 
Pengujian tahanan isolasi diperlukan untuk mengetahui kondisi isolasi akibat 
pengaruh kelembaban, kontaminasi, dan cacat (defect) yang serius pada isolasi. 
Pengujian menggunakan metode ini sangat bergantung pada volume dari bahan 
isolasi yang akan diujikan. Tahanan isolasi dengan sendiri dapat menunjukkan 
kelemahan dari bahan isolasi maupun total kekuatan dielektrik suatu bahan isolasi 
(Gill, 2009). Kualitas tingkat isolasi sangat bergantung beberapa faktor seperti 
pengaruh temperatur, kelembaban, waktu operasi dan faktor lingkungan. Prosedur 
pengujian tahanan isolasi yang direkomendasikan untuk mesin elektromekanis 
telah diatur dalam Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Std 





       (1) 
Dimana 𝐼𝑅 merupakan tahanan isolasi dalam megaohm, 𝐸(𝑡)  nilai pembacaan 
tegangan DC dalam volt dan  𝐼(𝑡) adalah nilai arus dalam mikroampere seconds 
setelah pemberian tegangan uji. Pengujian tahanan isolasi memiliki tiga jenis tes 
yang umum dilakukan (Gill, 2009) :  
a. Short-Time Reading 
Bertujuan untuk mengukur tahanan isolasi dalam waktu yang singkat yaitu 
sekitar 30 sampai 60 detik. Pengecekan secara fisik dilakukan secara 
sekilas saja untuk memeriksa kondisi fisik isolasi. Setelah itu dilakukan 
beberapa kali pengambilan data pengujian dalam hitungan detik. Hasil 
perbandingan hasil pembacaan dengan hasil pembacaan pengujian 
sebelum sangat penting. Apabila terdapat indikasi hasil pengujian yang 
terus menurun maka mengindikasikan terjadi kerusakan. 
b. Time-Resistance Reading  
Metode time-resistance ini sangat tergantung pada temperatur dan ukuran 
media isolasi. Rasio dari pembacaan time-resistance reading dapat 
menunjukkan kondisi sistem isolasi. Sistem isolasi yang baik akan 
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menunjukkan kenaikan nilai tahanan isolasi selama periode waktu 
pengujian megger dilakukan. Sedangkan sistem isolasi yang 
terkontaminasi oleh kelembaban, kotor, terkelupas akan menunjukkan 
hasil pengujian yang rendah. Pada sistem isolasi yang baik, efek dari 
absorption current akan mengurangi pengaruh waktu. Sedangkan pada 
sistem isolasi yang buruk efek absorption current akan dipengaruhi oleh 
high leakage current. 
c. PI Test  : pada metode pengujian ini memiliki spesialisasi dari dielectric 
absorption test.  
2. Polarization indeks 
 Indek polarisasi atau Polarization indeks (PI) adalah petunjuk kekeringan 
dan kebersihan dari lilitan stator motor. Petunjuk ini berupa rasio nilai tahanan 
isolasi pada waktu satu menit pertama terhadap nilai tahanan isolasi pada waktu 




      (2) 
Nilai PI merupakan polarization indeks atau indeks polarisasi, 𝐼𝑅1 merupakan 
nilai tahanan isolasi pada waktu satu menit dan 𝐼𝑅10 merupakan nilai tahanan 
isolasi pada waktu sepuluh menit. Selain sebagai petunjuk kekeringan dan 
kebersihan dari lilitan stator motor. PI juga dapat digunakan untuk menentukan 
lilitan stator motor dalam peralatan aman untuk digunakan dan dioprasikan atau 
layak dilakukan untuk pengujian tegangan lebih.  
Tabel 2. 1 Definisi nilai PI yang terukur (Fluke Corperation, 2007). 
Nilai Indeks Polarisasi (PI) Kondisi Isolasi 
< 1 Sangat Buruk (Berbahaya) 
1 – 2 Buruk 
2 – 4 Baik 




Jika pengujian berkelanjutan untuk periode selama 10 menit dilakukan, megaohm 
meter akan mempunyai kemampuan untuk mempolarisasikan atau mengisi 
kapasitansi tinggi ke isolasi stator motor, dan pembacaan resistansi akan 
meningkat jika isolasi stator bersih dan kering. PI memiliki nilai minimum yang 
direkomendasikan menurut IEEE Std 43-2013 (ditunjukkan oleh Tabel 2.1). 
Apabila hasil pengukuran menunjukkan nilai yang kurang dari nilai minimum, 
pengoperasian mesin atau pengujian tegangan lebih pada belitan tidak 
direkomendasikan (Committee, 2013).  
2.3.2 Tes respon osilasi 
Tes gelombang osilasi merupakan rangkaian pembangkit gelombang 
implus dengan menggunakan rangkaian seri ekivalen resistansi, indukstansi dan 
kapasitansi. Tes gelombang isolasi juga sering disebut pengujian surja dengan 
pembangkitan tegangan tinggi DC. Untuk menganalisis gelombang tersebut 
digunakan metode error area ratio (EAR) seperti berikut :  
1. Surge test 
Pengujian surja atau surge test adalah pengujian dengan memberikan pulsa 
short current dengan rise time tertentu pada belitan stator mesin listrik sehingga 
timbul tegangan induksi antar belitan (Grubic, et al., Dec. 2008). Jika tegangan 
yang diberikan melebihi batasan tegangan maksimum dari isolasi, maka akan 
muncul busur api dan menyebabkan perubahan nilai induktansi. Pada proses ini 
dapat diamati perbedaan respon respon osilasi (impuls) atau gelombang impulse 
(surge) seperti pada Gambar 2.3 (Wiedenbrug, et al., June 2003).  
 























Gambar 2. 4 a. Kontruksi pengujian tes surja dan b. Rangkaian ekivalen dari tes 
respon osilasi (Grubic, et al., 2011). 
Setiap pulsa respon motor akan menghasilkan respon tegangan impuls, dan 
frekuensi resonanasi (Gill, 2009). Jika dilihat kontruksi pengujian ini membentuk 
rangkaian ekivalen RLC yang terhubung seri seperti ditunjukkan pada gambar 
2.4a dan 2.4b. Sehingga apabila motor mengalami kerusakan isolasi otomatis nilai 
induktansi (L) akan berkurang dan berakibat perubahan nilai frekuensi tegangan 
impuls dan pergeseran bentuk gelombang setelah diamati. Persamaan nilai 
frekuensi ini di oleh persamaan tunjukkan persamaan (3) dan (4) (Institute, 1992) 
: 











Nilai 𝑓 menunjukkan nilai frekuensi osilasi yang terjadi, 𝐿 induktansi belitan 
motor, dan 𝐶 kapasitansi dari kapasitor surja yang digunakan serta 𝑅 merupakan  
resistansi total rangkaian. Dikarenakan nilai 
𝑅2
4𝐿2




persamaan dapat direduksi menjadi [14] : 







Dari persamaan (4) dilihat bahwa nilai induktansi berbanding terbalik dengan nilai 
frekuensi respon tegangan impuls. Ketika isolasi antar belitan mengalami 
kerusakan akan terjadi short antar belitan sehingga nilai induktansi akan 





berkurang. Pegurangan nilai yang sifnifikan akan merubah gelombang respon dari 
motor normal.  
2. Pembangkit tegangan tinggi searah  
Secaara umum pembangkitan tegangan tinggi searah dilakukan dengan 
penyearahan tegangan tinggi bolak balik melalui diode, kemudian dapat dilipat 
gandakan. Seperti pada rangkaian cockcroft-walton multiplier (CWM). Rangkaian 
seperti ini tersusun dari rangkaian pengali tegangan yang terdiri kapasitor dan 
dioda. Rangkaian tersebut mengkonversi tegangan rendah AC atau tegangan DC 
berpulsa menjadi tegangan DC yang lebih tinggi dengan nilai arus yang rendah 
(K. & Daigavane M. B. , July 2011). Skema rangkaian cockcroft-walton dapat 
dilihat pada Gambar 2.5. 
 
Gambar 2. 5 Rangkaian Cockcroft-Walton Multiplier (K. & Daigavane M. B. , 
July 2011) 
Rangkaian cockcroft-walton memeiliki keunggulan berupa tegangan setiap tahap 
cascade mempunyai nilai yang sama dengan dua kali tegangan input puncak 
penyearah setengah gelombang. Dalam penyearah gelombang penuh itu adalah 
tiga kali tegangan input. Ini memiliki keuntungan dari memerlukan komponen 
biaya yang relatif rendah dan menjadi mudah untuk mengisolasi. Satu juga dapat 
menekan output dari setiap tahap, seperti transformator multitapped. Operasi 
rangkaian Cockcroft-Walton Multiplier atau pengali tegangan, cukup sederhana. 
Tegangan output, dengan asumsi setiap komponen bekerja dengan kondisi yang 
ideal, adalah dua kali tegangan input puncak dikalikan dengan jumlah stage dalam 
multiplier (K. & Daigavane M. B. , July 2011). 
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3.  Error area ratio 
Metode error area ratio (EAR) merupakan salah satu metode paling 
efektif yang digunakan untuk menganalisis gelombang osilasi. Hal ini 
dikarenakan sensitifitas yang sangat tinggi terhadap perubahan gelombang osilasi 
(Grubic, et al., 2011).  















 merupakan poin ke-i pada gelombang referensi dan  𝐹𝑖
(2)
 adalah poin 
ke-i pada gelombang pengujian. Perbandingan perubahan gelombang tersebut 
maka akan didapatkan nilai EAR. Metode EAR sendiri dibagi menjadi tiga yaitu 
Pulse to Pulse EAR (P-P EAR), Line to Line EAR (L-L EAR) dan Test-Ref  EAR 
(Baker, n.d.).  
a. Test-Ref EAR% : Pengujian ini digunakan ketika motor dalam jumlah 
banyak dengan desain konstruksi yang sama akan diuji. Metode ini 
digunakan untuk proses manufaktur motor dan selama rewinding motor. 
Metode ini sangat sensitif terhadap belitan dan kondisi motor. Pengujian 
ini hampir mirip dengan pengujian menggunakan metode L-L EAR. 
Perbedaan Test-Ref EAR% terhadap L-L EAR menggunakan fasa satu 
dengan lain untuk melakukan perbandingan refrensi EAR. Sedangkan 
Test-Ref EAR menggunakan kondisi awal belitan sebagai perbandingan 
refrensi EAR. Sehingga bentuk gelombang refrensi harus disimpan untuk 
perbandingan selanjutnya. 
b. L-L EAR% : Metode ini secara matematis membandingkan gelombang 
surja hasil pengujian antarfasa terhadap antarfasa lain. Cara kerja dari 
metode ini yaitu bentuk gelombang dari ketiga fasa motor harus identik 
atau sama. Jika ada bentuk gelombang yang tidak sama, maka akan 
dianalisis seberapa jauh perbedaan yang terjadi. Dan apa bila telah 
melibihi batas standar L-L EAR maka dapat disimpulkan terdapat hubung 
singkat antar belitan atau antar fasa. Metode L-L EAR bekerja dengan baik 
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saat rotor tidak dipasang pada motor karena setiap koil akan identik. Selain 
itu pengujian dengan rotor juga tidak disarankan untuk metode ini. Metode 
ini cocok untuk pengujian dengan tegangan uji 500 s.d 30.000 V. Terdapat 
beberapa kondisi yang mempengaruhi nilai dari hasil tes dengan metode 
ini yaitu: (1) posisi rotor, (2) konfigurasi belitan, (3) kondisi rotor, (4) 
koneksi motor, (5) kondisi laminasi besi (iron condition) dan (6) iron 
saturation. 
c. P-P EAR% merupakan metode real-time untuk menganalisis gelombang 
surja. Metode ini dioperasikan ketika tes gelombang osislsi dijalankan. 
Sebagai contoh untuk mencapai tegangan tes 2500 V dengan step voltage 
50 V maka akan didapat 50 step (tahap) dari 0 s.d 2500 V. Yaitu 0 V, 50 
V, 100 V, 150 V, s.d 2500 V. Lalu perbedaan antar gelombang yang 
berhasil, seperti contoh 1400 V dan 1450 V maka itulah P-P EAR. Metode 
ini tidak memiliki keterbatasan seperti metode L-L EAR yaitu tidak 
dipengaruhi oleh efek posisi rotor, kondisi rotor, konfigurasi belitan, 
koneksi motor, kondisi logam (iron), dan saturasi. Metode ini merupakan 
metode paling modern untuk menguji integritas isolasi antar belitan 
dengan menggunakan tes surja. Metode ini bisa digunakan untuk 
pengujian dengan tegangan 1 kV s.d 30 kV.  
2.4 Standar Pengujian Alat 
 Pengujian alat percepatan penuaan isolasi telah dilakukan di labolatorium 
Tegangan Tinggi Jurusan Teknik Elekro Institut Teknologi Sepuluh Nopember 
(ITS). Gambar 2.6 menunjukan alat percepatan penuaan isolasi tersebut. 
Berdasarkan hasil pengujian, alat ini mampu memberikan efek kelembaban tinggi 
dan kontaminan garam secara terkontrol. Pada Tabel 2.2 terlihat bahwa belitan 
stator mengalami penurunan nilai yang sangat signifikan. Untuk PI pada belitan V 
terjadi penuruanan signifikan mulai dari nilai 4 ke 5,33 pada penggujian pertama 
hingga mencapai nilai yang sangat rendah 0,64 pada pengujian ke tiga. Hal ini 















Gambar 2. 6 Alat percepatan penuaan isolasi (Mahardhika, 2015). 
Tabel 2. 2 Hasil pengujian pada alat percepatan penuaan isolasi (Mahardhika, 
2015) 
Visual 
Kondisi Awal Kondisi Percobaan 1 
Hasil Pengukuran 
V U W V U W 
Tahahan 
isolasi menit 1 
(MΩ) 2.140 2.640 2.730 446 350 690 
IR menit 
10(MΩ) 9.500 >10.000 >10.000 611 470 860 
PI 4 3,8 3,7 1,4 1,3 1,3 
Visual 
Kondisi Percobaan 3 Kondisi Percobaan 3 
Hasil Pengukuran 
V U W V U W 
IR menit 1 
(MΩ) 242 47,9 212 170 42.5 197 
IR menit 
10(MΩ) 222 47,9 187 109 35,4 129 
PI 0,9 1 0,9 0,6 0,8 0,7 
   








Gambar 2. 7 Pengujian pembangkit tegangan surja (Nugroho, 2015) 
Berdasarkan hasil pengujian, alat ini mampu mendeteksi kerusakan belitan hingga 
kerusakan yang sangat kecil sekalipun. Kenaikan nilai EAR pada setiap 
penambahan turn fault semakin besar. Hal ini mengindikasikan peralatan surja 
yang digunakan memiliki tingkat akurasi yang baik dalam memdeteksi pelemahan 
atau kerusakan isolasi. Berikut hasil yang telah dicapai terlihat pada Tabel 2.3. 
Tabel 2. 3 Hasil analisis EAR dengan variasi kapasitansi (Nugroho, 2015).  






kedua, 1 nf)  
EAR % 
Keadaan normal dan short 
tanpa rumah stator 
2-3 20,4 % 46,3 % 
2-15 81,0 % 84,3 % 
2-24 88,4 % 88,3 % 
Keadaan normal dan short 
dengan rumah stator 
1-2 7,7 % 5 % 
1-3 24,8 % 9,2 % 
1-15 53,6 % 4,6 % 
1-24 38,6 % 2,7 % 
Isolasi normal dan isolasi 
rusak tanpa rumah stator 
1-24 (tes pertama) 43,9 % 22,2 % 
 








Pada BAB ini akan dibahas mengenai proses-proses penelitian mulai dari 
desain pengujian, kontruksi pengujian, dan pengukuran kualitas isolasi. 
3.1 Desain Pengujian  
Pengujian dilakukan untuk mengetahui kondisi isolasi pada motor induksi 
berbeban yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan (ambient stress). Langkah 
awal adalah mendesain ruangan untuk motor dalam kondisi pengaruh kelembaban 
dan kontaminan berupa alat percepatan penuaan isolasi secara otomatis.  
 
 
Gambar 3. 1 Diagram alir penelitian 
MULAI 
Mengevaluasi secara menyeluruh hasil pengukuran PI dan EAR  
 
Apakah ada gejala 
kerusakan yang 
signifikan 
IP < 2 dan EAR >15% 
Jalankan percobaan pada kondisi :  
1. Kelembaban tinggi 





1. Motor dan generator uji (full load) 
2. Alat percepatan penuaan isolasi otomatis 
3. Alat ukur dan peralatan uji (megger, tes surja & LCR)   
Mengukur nilai PI dan EAR (off-line) 
 




Terdapat dua motor yang diuji berdasarkan kondisi tertentu yaitu 
kelembaban tinggi serta gabungan antara kelembaban dan kontaminan. Kemudian 
motor dijalankan dengan beban penuh. Setelah mencapai waktu yang diinginkan, 
lilitan stator motor diukur nilai PI mengunakan megger, EAR melalui tes respon 
osilasi serta pengukuran induktansi, kapasitansi dan resistansi menggunakan LCR 
meters. Semua pengukuran nilai tersebut dilakukan pada saat motor off-line. 
Tahap terakhir berupa diagnosa hasil pengukuran yang diharapkan menuju tren 
penurunan setiap tahapan uji. Agar proses tersebut lebih jelas, dapat dilihat dalam 
flowchart di Gambar 3.1. Desain pengujian pada penelitian ini mencakup desain 
alat percepatan penuaan isolasi dan pembangkitan tegangan surja.  
3.1.1 Alat percepatan penuaan isolasi  
Alat pengujian untuk mempercepat penuaan isolasi pada penelitian ini 
merupakan alat yang didesain sedemikian rupa hingga efek yang diberikan 
dalam pengujian menyerupai keadaan di Industri. Gambar 3.2 menunjukkan alat 
uji yang digunakan.  
 
Gambar 3. 2 Desain alat uji percepatan penuaan isolasi 
Pada alat ini terdapat 2 tangki yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan air. 
Tangki pertama untuk menyimpan air yang digunakan sebagai sumber 
kelembaban dan tangki kedua untuk menyimpan larutan garam yang digunakan 
sebagai sumber kontaminasi. Masing-masisng tangki mampu menampung 10 
liter air dengan dilengkapi blower untuk memindahkan kelembaban dan atau 
kontaminasi dari tangki ke dalam chamber. Chamber ini terbuat dari plat besi 















beroperasi. Pengaturan nilai kelembaban dan kontaminan menggunkan dua 
sensor. Sensor DHT11 untuk mengukur nilai kelembaban dan sensor salinity 
(kontaminasi) berupa dua buah elektroda lithium yang bekerja berdasarkan 
prinsip konduktivitas.  
Kelembaban dan kontaminasi di dalam chamber dibangkitkan oleh 
ultrasonic nebulizer dan diatur sesuai setting yang diinginkan. Pada tangki 
pertama jika kelembaban di dalam chamber di bawah setting, maka ultrasonic 
nebulizer untuk kelembaban bekerja. Ketika kelembaban di dalam chamber di 
atas setting, maka ultrasonic nebulizer untuk kelembaban tidak bekerja. Hal ini 
juga berlaku pada tangka kedua, ketika kontaminasi di dalam chamber di bawah 
setting, maka ultrasonic nebulizer untuk kontaminasi bekerja. Ketika 
kontaminasi di dalam chamber di atas setting, maka ultrasonic nebulizer untuk 
kontaminasi tidak bekerja. Untuk kordinasi kerja dari setiap komponen 
digunakan mikrokontroler Arduino Mega. Gambar 3.3 menunjukkan diagram 







Gambar 3. 3 Diagram alur alat pengujian 
3.1.2 Pengujian tegangan surja  
Pengujian tegangan surja atau tes gelombang osilasi yang digunakan 
pada penelitian ini berupa pembangkitan tegangan tinggi berfrekuensi osilasi 
terhadap belitan stator motor. Adapun peralatan uji didesain sedemikian rupa 
dengan standar industri yang telah ditentukan. Gambar 3.4 menunjukkan 
perangkat pembangkit tegangan surja. Proses kerja dari switch yaitu pertama 
























akan mengisi tegangan ke surge test capasitor. Kedua switch 1 terbuka dan 
switch 2 tetap terbuka.  
 
 











Gambar 3. 5 Diagram alur pengujian surja 
Keempat switch 1 tetap terbuka dan switch 2 terbuka. Disaat gelombang 
surja terbentuk, data gelombang surja tersebut diambil oleh Digitizer NI USB 
5133. Lalu data tersebut akan dilanjutkan dan disimpan oleh PC. Setelah semua 
data tersimpan dalam program PC, lalu proses pengukuran dan akusisi dihentikan 
dengan menekan tombol restart pada switch controller. Gambar 3.5 menunjukkan 










































3.2 Kontruksi Pengujian  
Pengujian tahanan isolasi memiliki beberapa prosedur dan tahapan yang 
harus dilakukan yang pertama adalah menyediakan alat ukur Megaohm meter atau 
Megger untuk pengujian tahanan isolasi dan alat ukur LCR untuk mengukur nilai 
induktasi, kapasitansi dan resistansi. Alat ukur yang digunakan pada Pengujian ini 
adalah “Megger MIT 400 Digital Insulation Tester” yang mempunyai tegangan 
uji 250 Volt, 500 Volt, hingga 1000 Volt DC, serta mempunyai range tahanan 
isolasi sampai 20.000 MΩ atau 20 GΩ. Sedangkan Digital LCR Meter  
mempunyai range pengukuran : Induktansi 20.000 𝜇H ~ 2000 H, Capasitor 200 
pF ~ 20 mF serta Resistansi 20.000 Ω ~ 200 M Ω. Gambar 3.6 dibawah ini 
merupakan peralatan ukur yang digunakan. 
   
(a)                          (b) 
Gambar 3. 6 a. Megger “Digital Insulation Tester” MIT 4000 dan b. Sanwa 
“Digital LCR Meter” LCR 700.  
Kemudian yang kedua dari rangkaian pengujian ialah yang kedua menyediakan 
motor listrik untuk pengujian tahanan isolasi, motor yang digunakan adalah jenis 
motor induksi dan generator sinkron 3 fasa seperti dapat dilihat pada Gambar 3.7.  
 
Megger MIT 400 Casing pelindung 





Gambar 3. 7 Motor Induksi dan Generator Sinkron tiga fasa 
Adapun spesifikasi motor induksi yang digunakan dalam penelitian ini terlampir 
pada Tabel 3.1 berikut : 
Tabel 3. 1 Spesifikasi motor induksi.   
Parameter Nilai 
Daya keluaran nominal 1,5 kW 
Jumlah kutub 4 pole 
Kecepatan nominal  1380 rpm 
Indeks proteksi (IP) 55 
Tegangan operasi 220 / 380 V 
Arus nominal 5,94 / 3,44 A 
Efisiensi (Full load) 78,6 % 
Daya input (Full load) 1,91 kW 
Sedangkan generator sinkron yang digunakan memiliki kapasitas daya mencapai 3 
kW. Generator tersebut dihubungkan dengan set lampu berdaya total sebesar 2100 
kW seperti pada Gambar 3.8.  
      
Gambar 3. 8 Set Set lampu. 
Motor induksi AS coppeled Generator beban 
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Generator dan set lampu ini digunakan sebagai beban motor yang bertujuan untuk 
meningkatkan temperatur belitan. Untuk mengetahui besar temperatur belitan 
tersebut secara realtime maka sensor temperatur LM35 dilekatkan pada bagian 
end-winding belitan stator motor seperti pada Gambar 3.9. 
    
Gambar 3. 9 Sensor temperature LM35 
3.2.1 Pengujian dengan kelembaban tinggi  
Motor yang telah dibebani dioperasikan dengan pengaruh kelembaban. 
Dalam hal ini, tingkat kelembaban diatur tinggi dan tidak melebihi titik embun 
(dew point) dari bahan isolasi motor untuk mempercepat proses penuaan. Motor 
akan dioperasikan secara terus-menerus sampai tidak dapat dioperasikan kembali 
(rusak). Pengujian ini dilakukan dalam ruangan (chamber) untuk memudahkan 
dalam menjaga tingkat kelembaban yang diinginkan. Pada Tabel 3.2 ditunjukkan 
skema pengujian pada percobaan terhadap pengaruh kelembaban tinggi.  Pada 
skema percobaan ini, motor dikopel dengan generator sinkron yang terhubung 
dengan set lampu berdaya total sebesar 900 W. Prosedur percobaan dimulai 
dengan mengaktifkan controller yang mengirim sinyal untuk menyalakan 
ultrasonic nebulizer sehingga membentuk lingkungan dengan kelembaban tinggi 
di dalam chamber. Seiring dengan penyalaan ultrasonic nebulizer tersebut, 
prosentase kelembaban yang terukur akan mengalami peningkatan hingga 
mencapai nilai maksimum. Selain itu, chasing motor dimodifikasi untuk 














(Nilai PI, EAR & LCR) 
0-2  
(Hari pertama) 
Pengujian pada kondisi normal 
0-6 60 1500 Pembebanan selama 4 jam  
6-16 60-80 1500 Pembebanan selama 6 jam* 
16-26 60-80 900 Pembebanan selama 6 jam* 
26-36  
(Hari kedua) 
60-80 900 Pembebanan selama 6 jam* 
36-46 60-80 900 Pembebanan selama 6 jam* 
46-56 60-80 900 Pembebanan selama 6 jam* 
56-66 
(Hari ketiga) 
60-80 900 Pembebanan selama 6 jam* 
66-70 60-80 900 Pembebanan selama 6 jam* 
70-76 60-80 900 Pembebanan selama 6 jam* 
dts ** 
* Proses pendinginan, pengukuran dan persiapan pengujian kembali selama 4 
jam   
**Pengujian ini terus dilakukan hingga belitan isolasi menunjukan tren 
penurunan 
 
Selain itu, chasing motor dimodifikasi untuk memudahkan udara lembab 
masuk ke dalam ruang stator seperti pada Gambar 3.10.  
 
Gambar 3. 10 Modifikasi Chasing 
Setelah kondisi ini tercapai, barulah pengoperasian motor dilakukan. 
Pembebanan dan tingkat kelembaban diatur berdasarkan skema pada Tabel 3.2 
diatas. Kemudian, motor dioperasikan secara kontinyu hingga pengukuran 
tahanan isolasi dilakukan. Pencatatan terhadap temperatur belitan dan kondisi 




lingkungan di dalam chamber dilakukan secara berkala selama percobaan 
berlangsung. 
3.2.2 Pengujian dengan kelembaban dan kontaminan 
Pada pengujian kedua ini, metode yang digunakan untuk menimbulkan 
kelembaban dan kontaminasi yang sama dengan percobaaan pertama. Namun 
tingkat kelembaban ditambahkan kontaminasi berupa larutan garam (atmospheric 
salt). Jenis kontaminasi garam ini termasuk kontaminasi berat (very heavy 
pollution) yaitu dengan konsentrasi 56 kg/m
3 
(Yamamoto & Ohashi, 1961).  
Motor akan dioperasikan secara terus-menerus sampai tidak dapat dioperasikan, 
yang bertujuan untuk melihat pengaruh kelembaban dan kontaminasi tersebut 
pada nilai tahanan isolasi motor.  
Penambahan beban motor secara bertahap dimaksudkan untuk 
meningkatkan temperatur belitan. Dengan temperatur belitan yang tinggi, isolasi 
dapat mengalami tekanan thermal. Pengurangan tekanan thermal tersebut 
diharapkan dapat memudahkan udara lembab untuk mempengaruhi isolasi belitan 
(Stone, et al., 2004). Dalam hal ini dilakukan dengan cara mengurangi jumlah 
lampu pada generator hingga menjadi 900 W. Pada Tabel 3.3 ditunjukkan skema 
pengujian pada percobaan terhadap pengaruh kelembaban dan kontaminan. 











(Nilai PI, EAR & LCR) 
0-2  
(Hari I) 
Pengujian pada kondisi normal 
2-6 60 1-2 1500 Pembebanan selama 4 jam  
6-16 60-80 1-2 1500 Pembebanan selama 6 jam* 
16-26 60-80 1-3 900 Pembebanan selama 6 jam* 
26-36  
(Hari II) 
60-80 1-3 900 Pembebanan selama 6 jam* 
36-46 60-80 1-3 900 Pembebanan selama 6 jam* 
46-56 60-80 1-3 900 Pembebanan selama 6 jam* 
56-66 
(Hari III) 
60-80 1-3 900 Pembebanan selama 6 jam* 
66-70 60-80 1-3 900 Pembebanan selama 6 jam* 















(Nilai PI, EAR & LCR) 
70-76 60-80 1-3 900 Pembebanan selama 6 jam* 
dts ** 
* Proses pendinginan, pengukuran dan persiapan pengujian kembali selama 4 
jam   
**Pengujian ini terus dilakukan hingga belitan isolasi menunjukan tren 
penurunan 
3.3 Pengukuran Kualitas Isolasi 
Pada tahapan ini diagnosa penurunan kualitas isolasi digunakan tiga teknik 
pengukuran yaitu pengukuran nilai PI menggunakan megger MIT 400, 
pengukuran nilai RLC menggunakan sanwa LCR 700 dan pengukuran surja EAR 
menggunakan tes respon osilasi.  
3.3.1 Pengukuran nilai PI 
Pengukuran nilai PI dari isolasi stator dilakukan pada suhu ruangan atau 
suhu ambient. Pengukuran dilakukan pada tiap phasa yaitu phasa U, V, dan W 
masing-masing di ukur langsung terhadap ground. Grond pada pengujian ini 
dapat di hubungkan ke bodi atau cassing motor yang berhubungan langsung 
dengan slot stator. Saat pengujian, motor harus dalam keadaan tidak dioprasikan.  
  
Gambar 3. 11 Pengukuran nilai PI tahanan isolasi motor 
menggunakan Megger MIT 400. 





Gambar 3.11 memperlihatkan cara pengukuran nilai PI tahanan isolasi motor 
dengan menggunakan megaohm meter phasa terhadap ground. Setiap pengujian 
harus diawali terlebih dahulu mengosongkan muatan belitan dengan cara 
menghubung-singkatkan titik pengukuran belitan dengan ground. Perlu 
diperhatiakan setiap tahapan pengujian harus dipersiapkan catatan atau rekaman 
untuk mericod data hasil pengukuran. 
3.3.2 Pengukuran nilai EAR  
Pada pengujian tes respon gelombang osilasi atau tes surja pada motor 
induksi tiga fasa, dilakukan perbandingan hasil gelombang osilasi dengan variasi 
kegagalan belitan stator. Gelombang yang dihasilkan pada kondisi belitan normal 
inilah yang dijadikan sebagai gelombang referensi. Adapun pengujian ini 
dilakukan seperti pada Gambar 3.12.  
 
 
Gambar 3. 12 Pengujian surja dengan mengukur nilai EAR terhadap belitan. 
Respon gelombang osilasi dari belitan yang diuji dibandingkan dengan 
gelombang osilasi referensi untuk mengetahui perbedaan. Dari hasil analisa 
respon gelombang osilasi dengan menggunakan metode EAR dapat diketahui 
kondisi kelayakan belitan motor induksi tersebut. Berdasarkan Baker Instrument 
Company AWA Surge Test pass/fail criteria, hasil tes respon gelombang osilasi 
pada belitan motor induksi tiga fasa yang didapatkan ditentukan kondisi 























layak, jika hasil gelombang surja belitan mempunyai nilai EAR 15% dari respon 
gelombang referensi (Baker, n.d.).  
Pada pengujian ini menggunakan sebuah motor induksi tiga fasa yang 
telah rusak beberapa isolasi belitan akibat pembebanan pada kondisi kelembaban 
tinggi dan efek kontaminan. Tes respon gelombang isolasi pada motor induksi 
dilakukan dengan mengalirkan tegangan impuls pada belitan motor tersebut, 
pengetesan dilakukan ketika motor dalam keadaan offline atau tidak beroperasi. 
Dari hasil pengujian tersebut, gelombang osilasi pada motor induksi dengan 
kondisi belitan normal dijadikan sebagai gelombang osilasi referensi. 
3.3.2 Pengukuran nilai LCR 
Pengukuran nilai LCR dilakukan sama seperti pada penggukuran PI Saat 
pengujian, motor harus dalam keadaan tidak dioprasikan. Gambar 3.13 
menunjukan pengukuran dengan belitan perfasa dan belitan antar fasa. 
Pengukuran dilakukan pada phasa U1-U2, V1-V2, W1-W2, U1-V1, U1-W1 dan 
V1-W1. Perlu diperhatikan pada saat mengukuran terhadap belitan antar fasa kita 
perlu menghubungkan belitan antar fasa agar pengukuran dapat terbaca. 
         
(a)                                          (b) 











HASIL PERCOBAAN DAN ANALISIS 
 
Pada BAB ini akan dibahas mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan. 
Hasil penelitian meliputi skema percobaan, hasil pengukuran dan analisa 
pengukuran.  
4.1 Skema Percobaan 
Pada skema ini akan dibahas hasil pengujian kelembaban tinggi dan 
percobaan kelembaban dengan kontaminan garam.  
4.1.1 Percobaan kelembaban tinggi 
Pada skema percobaan pertama, motor yang dipengaruhi oleh kelembaban 
tinggi dioperasikan selama 6 jam tiap percobaan. Setelah pengoperasian motor 
dihentikan sementara untuk dilakukan pengukuran tahanan isolasi. Sebelum 
dilakukan pengukuran terlebih dahulu stator motor didinginkan. Hal ini 
dimaksudkan agar pengaruh temperature tinggi pada belitan stator tidak 
mempengaruhi akurasi pengukuran. Hasil pengukuran terhadap temperatur belitan 
maksimum, temperature udara, kelembaban di dalam chamber dapat pada Tabel 
4.1. Data-data tersebut berguna dalam menilai tingkat faktor tekanan (stress 
factor) yang diberikan pada isolasi motor. 
Tabel 4. 1 Hasil percobaan pertama untuk motor dengan pengaruh kelembaban 
tinggi. 
Percobaan  










1 40,3 29 60 
2 42,0 34 62 
3 39 28 70 
4 30,2 27 70 




 4.1.2 Percobaan kelembaban dengan kontaminan garam 
Pada skema percobaan pertama, motor yang dipengaruhi oleh kelembaban 
dengan kontaminan dioperasikan 6 jam tiap percobaan. Pada setiap 6 jam 
pengoperasian motor dihentikan sementara untuk dilakukan pengukuran tahanan 
isolasi. Sebelum dilakukan pengukuran terlebih dahulu stator motor didinginkan. 
Hasil pengukuran terhadap temperatur belitan maksimum, temperature udara, 
kelembaban serta kontaminan di dalam chamber dapat pada Tabel 4.2.  Hal ini 
dimaksudkan agar pengaruh temperature tinggi pada belitan stator tidak 
mempengaruhi akurasi pengukuran.  
Tabel 4. 2 Hasil percobaan kedua untuk motor dengan pengaruh kelembaban 
dengan kontaminasi garam. 
Percobaan 













dan kontaminan  
(%) 
1 29,2 29 61 2 
2 30,3 29 70 2 
3 35,4 28 70 3 
4 30,2 30 75 3 
5 31,0 29,4 72 3 
Pada Tabel 4.2 terlihat bahwa kelembaban yang terjadi dalam chamber berkisar 
70% dengan kontaminasi garam sebesar 1% s.d 3%. Hal ini dimaksudkan agar 
belitan mengalami tekanan sehingga kondisi isolasi mengalami penurunan. 
Tampak juga suhu chamber berkisar 29
o C. 
4.2 Hasil Pengukuran 
4.2.1 Pengukuran nilai PI 
Berdasarkan hasil pengukuran tahanan isolasi menggunakan megger 
dengan rating tahanan terukur 10.000 MΩ, nilai tahanan pada setiap fasa melebihi 
10.000 MΩ sebelum durasi pemberian tegangan DC mencapai 1 menit, sehingga 
nilai PI tidak terukur. Secara praktis, isolasi belitan dalam kondisi baik karena 
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tahanan isolasi pada saat 1 menit melebihi nilai minimum yang direkomendasikan 
oleh IEEE Std 43-2013, yaitu sebesar 5 MΩ. Pada Tabel 4.3 dijelaskan mengenai 
hasil pengukuran tahanan isolasi pada setiap fasa dari setiap percobaan yang 
dilakukan.  
Tabel 4. 3 Hasil pengukuran tahanan isolasi pada skema percobaan untuk motor 
dengan pengaruh kelembaban tinggi. 
Percobaan  
1 x 6 jam  
ke- 
Tahanan Isolasi  Tahanan Isolasi  













Normal > 10.000 > 10.000 >  10.000 > 10.000 > 10.000  > 10.000  
1 > 10.000 > 10.000 >  10.000 > 10.000 > 10.000  > 10.000  
2 > 10.000 > 10.000 >  10.000 > 10.000 > 10.000  > 10.000  
3 > 10.000 > 10.000 >  10.000 > 10.000 > 10.000  > 10.000  
4 > 10.000 463 2.390 > 10.000 2.753 6.740 
5 320 79,4 3.150 2.080 425 3.540 
Pada pengujian terhadap pengaruh kontaminan perubahan nilai PI terlihat di 
pengujian ke 3 pada fasa U. Nilai tahanan isolasi pada menit pertama 602 MΩ 
dan tahanan isolasi menit ke sepuluh 610 MΩ. Hal ini menunjukkan bahwa 
pengaruh kontaminan telah terjadi. Demikian pula keadaan ini terjadi pada 
kondisi untuk motor dengan pengaruh kelembaban dan kontaminasi seperti 
terlihat pada Tabel 4.4. 
Tabel 4. 4 Hasil pengukuran tahanan isolasi pada skema percobaan untuk motor 
dengan pengaruh kelembaban dan kontaminasi. 
Percobaan  
1 x 6 jam  
ke- 
Tahanan Isolasi  Tahanan Isolasi  













Normal > 10.000 > 10.000 >  10.000 > 10.000 > 10.000  > 10.000  
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Tabel 4. 5 Hasil pengukuran tahanan isolasi pada skema percobaan untuk motor 
dengan pengaruh kelembaban dan kontaminasi. (Lanjutan) 
Percobaan  
1 x 6 jam  
ke- 
Tahanan Isolasi  Tahanan Isolasi  













1 > 10.000 > 10.000 >  10.000 > 10.000 > 10.000  > 10.000  
2 > 10.000 > 10.000 >  10.000 > 10.000 > 10.000  > 10.000  
3 602 > 10.000 >  10.000 610 > 10.000  > 10.000  
4 259 291 230  262 1.100 1.280  
5 7.550 423 3.440 652 980 7.600 
Pada pengujian 6 jam ke 3 indikasi penurunan sudah mulai terlihat dengan nilai 
IR menit pertama sebesar 602 MΩ dan 610 MΩ pada menit ke sepuluh untuk 
belitan fasa U. Seiring lama pengujian nilai tahanan isolasi mulai terdeteksi 
hinggan seluruh fasa. Berdasarkan hasil pengukuran pada Table 4.4 dan Tabel 4.3 
dilihat nilai PI dari ke dua kondisi yang tersaji pada Tabel 4.5  
Tabel 4. 6 Hasil pengukuran PI pada motor dengan pengaruh kelembaban tinggi 
dan kontaminan garam menggunakan megger. 
Percobaan  
1 x 6 jam  
ke- 
PI  
Kondisi kelembaban Kondisi kontaminan 
Fasa U  Fasa V Fasa W Fasa U Fasa V Fasa W 
Normal  OL OL OL OL OL OL 
1 OL OL OL OL OL OL 
2 OL OL OL OL OL OL 
3 OL OL OL 1.013 OL OL 
4 OL 5,9 2,8 1 3,8 5,6 





OL = tahanan isolasi yang terukur pada saat 1 s.d 10 menit melebihi range dari 
alat ukur megger. 
Nilai PI pada kondisi kelembaban tinggi mulai terlihat pada pengujian 6 jam ke 4 
ditunjukkan pada phasa V dan W sebear 5,9 dan 2,8. Hal ini juga terjadi pada 
kondisi kontaminan garam. Nilai PI terendah terlihat pada belitan fasa U pada 
percobaan kontaminan sebesar 0,1, kemudian disusul belitan fasa W pada 
percobaan kelembaban dengan nilai 1,1.  
4.2.1 Pengukuran nilai EAR 
Berdasarkan hasil pengujian surja nilai EAR didapatkan luasan area 
perfasa dan antar fasa. Untuk melihat perbedaan luasan, pada penelitian ini 
digunakan dua analisis yaitu test ref EAR dan Line-line EAR. Hasil pengukuran 
luasan gelomabang yang terbentuk dietiap skema percobaan dapat dilihat pada 
Tabel 4.6 untuk kondisi kelembaban.  
Tabel 4. 7 Hasil pengukuran nilai luasan pada motor dengan pengaruh 
kelembaban menggunakan pengujian surja. 
Percobaan  
1 x 6 jam 
ke- 
Luasan area motor kondisi kelembaban  
U1-U2 V1-V2 W1-W2 U1-V1 U1-W1 V1-W1 
Refrensi 67.387,5 64.010,3 79.955,9 127.819,2 122.098,9 115.571,6 
1 68.430,6 65.619,4 78.705,9 98.368,2 101.660,6 104.334,9 
2 54.465,2 44.479,9 58.877,9 77.194,9 79.761,9 85.429,3 
3 18.751,7 28.978,2 32.196,1 51.917,9 55.779,8 53.845,0 
4 48.812 44.691,2 83.522,6 87.664,6 82.025,8 85.372,4 
5 44.685,5 44.639,2 75.682,7 83.105,0 82.444,0 86.220,4 
Dari tabel diatas terlihat luasan area yang terbesar terdapat pada belitan pada 
kondisi normal dengan nilai 83.522,6 untuk belitan W1 terhadap belitan W2 per 
fasa. Kemudian untuk antar belitan terdapat pada belitan U1 terhadap V1 yaitu 
sebesar 127.819,2. Dengan menggunakan rumusan (5) didapat nilai EAR seperti 
ditunjukkan pada Tabel 4.7 berikut ini.   
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Tabel 4. 8 Hasil pengukuran nilai Test-Ref EAR dengan pengaruh 
kelembaban menggunakan pengujian surja. 
Percobaan  
1 x 6 jam ke- 
Test-Ref  EAR  
Kondisi kelembaban tinggi (%) 
U1-U2 V1-V2 W1-W2 
1 1,5 2,5 1,6 
2 19,2 30,5 26,4 
3 72,2 54,7 59,7 
4 27,64 30,2 4,5  
5 33,7  30,3 5,3 
Tabel 4.7 diatas menunjukkan nilai test ref EAR perbelitan dimana nilai tertinggi 
pada belitan fasa U1-U2 pada pengujian ke 3 hinggan ke 5 mengalami error yang 
tinggi diatas standar 15%. Hal ini juga terjadi pada belitan pada fasa V1-V2 pada  
pengujian ke 2 serta pada fasa W1-W2. Nilai pada fasa W1-W2 menunjukkan tren 
yang berbeda dimana pada pengujian pertama nilai EAR masih cukup baik. 
Namun pada pengujian ke 2 dan 3 nilai berubah dan kembali baik. Hal ini 
disebabkan oleh faktor komponen switching pembangkit surja yang mengalami 
pelemahan. Untuk hasil pengujian pada Line to Line EAR (L-L EAR) kondisi 
kelembaban tinggi terlihat pada Tabel 4.8. 
Tabel 4. 9 Hasil pengukuran nilai Line to Line EAR dengan pengaruh 
kelembaban menggunakan pengujian surja. 
Percobaan  
1 x 6 jam 
ke- 
Line to Line EAR (L-L EAR)  













Normal 4,7 10,6 4,5 5,6 9,6 5,3 
1 3,2 5,7 3,3 2,6 6,1 2,6 
2 3,2 9,6 3,3 6,6 10,7 7,1 
3 6,9 3,6 7,4 3,6 3,7 3,5 
4 6,9 2,7 6,4 3,9 2,6 4,1 
5 0,8 3,6 0,8 4,4 3,7 4,6 
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Dari hasil perhitungan L-L EAR terlihat bahwa selisih luasan masih dikatagorikan 
baik. Hal ini terlihat dari besaran nilai tidak melebihi nilai maksimum yaitu 20%. 
Hasil pengukuran luasan gelomabang yang terbentuk dietiap skema percobaan 
dapat dilihat pada Tabel 4.9 untuk kondisi kontaminan.  
Tabel 4. 10 Hasil pengukuran nilai luasan pada motor dengan pengaruh 
kontaminan menggunakan pengujian surja. 
Percobaan  
1 x 6 jam 
ke- 
Luasan area motor kondisi kontaminan 
U1-U2 V1-V2 W1-W2 U1-V1 U1-W1 V1-W1 
Refrensi 67.387,5 64.010,3 79.955,8 123.084 121.608 126.213 
1 57.780,2 60.602,0 68.322,0 81.012,6 83.572,5 87.099,3 
2 45.839,6 51.616,5 48.283,6 86.191,8 83.989,3 66.390,7 
3 44.046,9  48.605,6 45.332,0 86.340,2 82.294,2 91.265,6 
4 39.545,5 33.172,7  37.855,9 76.544,7 69.453,3 76570,1 
5 45.788,8 45.716,4 46.477,8 71.606,4 94.341,2 87.156,2 
Dari tabel diatas terlihat luasan area yang terbesar terdapat pada belitan pada 
kondisi normal tertinggi dengan nilai 79.955,8 untuk belitan W1 terhadap belitan 
W2 per fasa. Kemudian untuk antar belitan terdapat pada belitan U1 terhadap V1 
yaitu sebesar 123.084. Dengan menggunakan rumusan (5) didapat nilai Test-Ref   
EAR seperti ditunjukkan pada Tabel 4.10 berikut ini.   
Tabel 4. 11 Hasil pengukuran nilai Test-Ref EAR dengan pengaruh 
kontaminan menggunakan pengujian surja. 
Percobaan  
1 x 6 jam ke- 
Test-Ref  EAR Kondisi kontaminan (%) 
U1-U2 V1-V2 W1-W2 
1 15,0 9,4 10,2 
2 32,6 22,8 36,5 
3 35,2 27,3 40,4 
4 41,8 50,4 50,2 




Tabel 4.10 diatas menunjukkan nilai test ref EAR perbelitan dimana nilai pada 
belitan fasa U1-U2 pada pengujian ke 2 hinggan ke 5 mengalami error yang 
tinggi diatas standar. Dari nilai ini dapat disimpulkan bahwa belitan mengalami 
short per fasa. Untuk hasil pengujian pada Line to Line EAR (L-L EAR) kondisi 
kelembaban dengan kontaminan terlihat pada Tabel 4.11. 
Tabel 4. 12 Hasil pengukuran nilai Line to Line EAR dengan pengaruh 
kontaminan menggunakan pengujian surja.  
Percobaan  
1 x 6 jam 
ke- 
Line to Line EAR (L-L EAR)  













Normal 1,2 2,5 1,2 3,6 2,5 3,8 
1 3,1 6,9 3,6 4,0 7,5 4,2 
2 2,6 29,8 2,6 26,5 22,9 20,9 
3  4,9  5,4  4,7 9,8 5,7 10,9 
4  10,2 0,1  9,3 9,3 0,1 10,2 
5 24,1 17,8 31,7 8,2 21,7 7,6 
Pada kondisi kelembaban dan kontaminan untuk percobaan ke dua nilai L-
L EAR sudah mengalami indikasi kerusakan dengan nilai belitan U1V2 terhadap 
V1W1 29,8 %, U1W1 terhadap V1W1 26,5%, V1W1 terhadap 22,9%, dan belitan 
V1W1 terhadap U1W1 20,9%. Setelah pengujian ke 5 belitan U1V1-U1W1, 
U1V1-V1W1, U1W1-U1V1 dan V1W1-U1V1 mengalami kenaikan dengan nilai 
berturut-turut sebesar 24,1%, 17,8%, 31,7% dan 21,7%. 
4.2.2 Perngukuran nilai LCR 
Pada kondisi kelembaban tinggi perubahan nilai LCR mulai dari keadaan 
normal hingga stator megalami penurunan isoslasi tidak terjadi penurunan 





Tabel 4. 13 Hasil pengukuran induktansi pada motor dengan pengaruh 
kelembaban tinggi menggunakan sanwa LCR 700. 
Percobaan  
1 x 6 jam ke- 
Induktansi (mH) 
U1-U2 V1-V2 W1-W2 U1-V1 U1-W1 V1-W1 
Normal  24,3 23,5 23,2 56,5 55,4 54,9 
1 24,2 23,6 23,2 53,1 56,4 54,9 
2 24,2 23,6 23,2 56,4 55,4 54,8 
3 24,2 23,1 23,5 56,4 55,3 54,8 
4  24,2 23,2  23,3 56,4 55,3 54,8 
5  24,3 23,3 23,2  65,4 55,3 54,8 
Tabel 4. 14 Hasil pengukuran kapasitansi pada motor dengan pengaruh 
kelembaban tinggi menggunakan sanwa LCR 700. 
Percobaan  
1 x 6 jam ke- 
Kapasitansi (nF) 
U1-U2 V1-V2 W1-W2 U1-V1 U1-W1 V1-W1 
Normal  1.044,5 1.075,5 1.092,2 448,5 457,4 461,4 
1 1.044,4 1.074,9 1.091,9 448,6 457,4 461,4 
2 1.044,4 1.091,9 1.091,5 448,6 457,5 461,8 
3 1.044,8 1.094,4 1.077,7 449,1 458 462,2 
4 1.044,8 1.094,4  1.077,3  448,7  458  462,2  
5  1.044,8  1.094,4  1.067,9 448,9   458  462,3 
Tabel 4. 154 Hasil pengukuran resistansi pada motor dengan pengaruh 
kelembaban tinggi menggunakan sanwa LCR 700. 
Percobaan  
1 x 6 jam ke- 
Resistansi (Ω) 
U1-U2 V1-V2 W1-W2 U1-V1 U1-W1 V1-W1 
Normal  7,1 6,7 6,5 13,9 13,6 13,3 
1 7,1 6,8 7,3 14,1 14,0 13,7 
2 7,1 6,7 7,1 14,1 14,0 15,9 
3 8,7 8,6 7,9 15,9 26,4 17,1 
4 8,7 8,4 7,9 14,2 26,2 17,2 




Tabel 4. 16 Hasil pengukuran induktansi pada motor dengan pengaruh 
kelembaban disertai kontaminan garam menggunakan sanwa LCR 700. 
Percobaan  
1 x 6 jam ke- 
Induktansi (mH) 
U1-U2 V1-V2 W1-W2 U1-V1 U1-W1 V1-W1 
Normal  24,4 23,2 23,2 56,7 55,5 55,1 
1 24,3 23,7 23,3 56,8 55,6 55,2 
2 24,2 23,6 23,2 56,9 55,6 55,3 
3 24,3 23,7 23,2 56,7 55,4 55,1 
4 24,3  23,7  23,2  56,7  55,5  55,1  
5  24,3 23,7  23,2  56,4   55,5 55,2 
 
Tabel 4. 176 Hasil pengukuran kapasitansi pada motor dengan pengaruh 
kelembaban disertai kontaminan garam menggunakan sanwa LCR 700. 
Percobaan  
1 x 6 jam ke- 
Kapasitansi (nF) 
U1-U2 V1-V2 W1-W2 U1-V1 U1-W1 V1-W1 
Normal  1.043,8 1.069,3 1.091,3 447,6 456,9 499,9 
1 1.042 1.067 1.088,4 446 455,9 450,9 
2 1.040 1.067,4 1.089 446,2 455,3 454,9 
3 1.043,4 1.069,5 1.091,9 446,8 456,8 460 
4 1.043,3 1.069,5 1.090 446,7 456,5 459,6 
5 1.043,2 1.069 1.090 446,4 456,1 458,2 
Tabel 4. 17 Hasil pengukuran resistansi pada motor dengan pengaruh kelembaban 
disertai kontaminan garam menggunakan sanwa LCR 700. 
Percobaan  
1 x 6 jam ke- 
Resistansi (Ω) 
U1-U2 V1-V2 W1-W2 U1-V1 U1-W1 V1-W1 
Normal  7,2 6,7 6,5 13,9 13,7 13,4 
1 7,1 7,9 6,8 14,5 13,6 13,7 
2 8,9 7,8 13,2 15,3 20,9 15,9 
3 9,4 7,7 15,4 19,5 28,9 29,4 
4 7,1 6,9 6,6 15 13,8 15,1 




Berdasarkan hasil pengujian nilai PI pada Tabel 4.5 terdeteksi nilai yang 
sangat rendah pada kondisi kelembaban tinggi mulai terlihat pada pengujian ke 4 
ditunjukkan pada phasa V dan W sebear 5,9% dan 2,8%. Berbeda dengan kondisi 
kontaminan garam nilai PI mulai terlihat cepat yaitu pada pengujian ke 3 pada 
belitan fasa U kontaminan sebesar 1%. Pada pengujian terakhir nilai PI terendah 
yang dicapai sebesar 1,1% pada kondisi kontaminan kelembaban dan 0,1% pada 
kondisi kontaminan garam. Trending penurunan nilai tahanan isolasi pada 
pengujian terakhir kondisi kelembaban tinggi dapat dilihat pada Gambar 4.1  
Dari grafik diatas nilai tahanan isolasi pada fasa V tidak mengalami 
kenaikan yang signifikan mulai menit pertama hingga menit kesepuluh. Kondisi 
tersebut juga terlihat pada fasa W, namun menunjukan nilai yang konstan. Hal 
yang sangat berbeda terlihat pada fasa U, nilai tahanan isolasi menunjukan 
kenaikan yang baik. Hal ini menandakan kondisi belitan pada fasa U sangat baik. 
Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan secara umum bahwa kondisi isolasi 
mengalami penurunan. Sehingga perlu dilakukan tindakan berupa pembersihan 
atau pengeringan kembali. Hal ini dimaksudkan agar belitan menjadi baik dan 
motor layak di operasikan kembali. 
 































Gambar 4. 2 Tranding penurunan nilai tahanan isolasi pada pengujian kondisi 
kontaminan garam. 
Berdasarkan Gambar 4.2 diatas nilai tahanan isolasi pada fasa W tidak 
mengalami kenaikan yang signifikan mulai menit pertama hingga menit 
kesepuluh. Kondisi berbeda dialami oleh fasa U, nilai tahanan isolasi turun drastis 
pada menit ke 3 hingga mencapai nilai yang paling dasar dibawah 1 giga ohm. 
Untuk fasa W menunjukan tren kenaikan yang baik hingga mencapai nilai tahahan 
isolasi maksimum. Secara umum kondisi seperti ini sangat direkomendaikan 
untuk melakukan pembersihan keseluruhan belitan isolasi. Hal ini dimaksudkan 
agar belitan menjadi baik dan motor layak di operasikan kembali.  
Berbeda dengan pengukuran PI, pengukuran EAR melalui pengujian surja 
nilai penurunan isolasi telah dideteksi lebih awal pada percobaan ke 2 pada Tabel 
4.2. Indikasi ini terlihat jelas pada pengukuran Test-Ref EAR kondisi kelembaban 
tinggi sebesar 30,5% untuk belitan V1-V2. Untuk kondisi kontaminan garam 
32,6% pada belitan U1-U2, 22,8% fasa dan 36,5% pada belitan W1-W2 terlihat 
pada Tabel 4.10. Pada pengujian ke 2 kondisi kontaminan terjadi perbedaan 
luasan area yang sanga signifikan untuk pengujian antar fasa L-L EAR yaitu pada 
fasa U1W1-V1W1 sebesar 26,5%, fasa V1W1-U1V1 sebesar 22,9% dan fasa 
V1W1-U1W1 sebesar 20,9%. Berikut ini Gambar 4.3 menunjukkan belitan 
memiliki frekuensi yang lebih tinggi dari belitan yang lain. Hal ini 






























Gambar 4. 3 Gelombang LL EAR pada pengujian kontaminan hari ke dua. 
 
Gambar 4. 4 Gelombang LL EAR pada pengujian kontaminan hari ke lima 
Pengujian pada hari kelima setelah motor pada kondisi kontaminan mengalami 
breakdown dilakukan pengujian surja L-L EAR dan didapatkan hasil bahwa 
belitan fasa U1V1 mengalami hubung singkat antar belitan seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar 4.4. Selain itu pengukuran pada pengukuran nilai LCR 
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1. Kombinasi metode PI dan tes respon osilasi dalam mendiagnosa 
percepatan penuaan isolasi sangat baik digunakan hal ini terbukti dapat 
mendeteksi penurunan isolasi sebelum terjadi  short. 
2. Pengujian surja melalui metode L-L EAR memiliki sensifitas yang akurat 
untuk mendeteksi perubahan perilaku belitan isolasi yang mengalami 
penurunan kualitas. 
3. Metode pengukuran LCR meters tidak dapat dijadikan acuan untuk melihat 
pola atau tren penurunan tahanan isolasi akibat kelembaban tinggi dan 
efek kontaminasi pada motor berbeban.  
5.2 Kelanjutan penelitian  
Untuk kelanjutan penelitian dapat menambah faktor lingkungan yang lain 
seperti kontaminasi oli dan gas. Agar agar diagnosa penurunan kualitas isolasi 
lebih mendekati permasalah ril dilapangan. Selain itu pengukuran surja 
diharapkan mempunyai pengukuran menggunakan alat lain. Hal ini bertujuan agar 
desain alat yang sudah ada memiliki presisi yang tepat dalam mendiagnosa setiap 
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